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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист Наименование Примечание

1

2

3

4

Общие данные.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование Количество

Категория электроснабжения I

Напряжение В 380/220

Система заземления TN-C-S

кВт

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение Наименование Примечание

См. часть АР

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ЭМ.СО Специ икация оборудования

Со
гл

ас
ов

ан
о

Со
гл

ас
ов

ан
о

Со
гл

ас
ов

ан
о План электрооборудования 1 этажа

5

Однолинейная схема ЩДУ и рагмента существующей ППЗ

Изм. Кол.у. Лист №док Подпись Дата
ГИП ЛистСтадия Листов

Р

Чекмарев

Общие данные ООО "ТЕМПЕР"

1
Разраб. Акимов

5

149,8

16/20-ЭМ                                  ПАО "МТС-БАНК"

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности ипредотвращению
угрозы возникновения пожара на объекте: "Нежилоездание по адресу:

Саратовская область, г.Балаково, ул.Транспортная,17"

Нежилое здание

План электрооборудования 2 этажа

План электрооборудования на кровле

Расчетная нагрузка проектируемых систем ДУ на существующую

панель ППЗ ВРУ здания
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Изм. Кол.у. Лист №док Подпись Дата
ГИП ЛистСтадия Листов

Р

Чекмарев

Однолинейная схема ЩДУ и
фрагмента существующей ППЗ ООО "ТЕМПЕР"

2
Разраб. Акимов

16/20-ЭМ                                  ПАО "МТС-БАНК"

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности ипредотвращению
угрозы возникновения пожара на объекте: "Нежилоездание по адресу:

Саратовская область, г.Балаково, ул.Транспортная,17"

Нежилое здание
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Служебное помещение
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Саратовская область, г.Балаково, ул.Транспортная,17"
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ГИП ЛистСтадия Листов
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План электрооборудования 2 этажа ООО "ТЕМПЕР"
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Изм. Кол.у. Лист №док Подпись Дата
ГИП ЛистСтадия Листов
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Чекмарев

План электрооборудования
на кровле ООО "ТЕМПЕР"
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Разраб. Акимов

16/20-ЭМ                                  ПАО "МТС-БАНК"

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности ипредотвращению
угрозы возникновения пожара на объекте: "Нежилоездание по адресу:

Саратовская область, г.Балаково, ул.Транспортная,17"

Нежилое здание

Б



II. Кабель силовой

II.1

II.2

II.3

II.4

II.5

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов
Р

Формат А3

1 2

I. Пункты, Щиты, ящики

м Или аналог

Наименование и техническая характеристикаПозиция
        Тип, марка,
   обозначение документа,
     опросного листа

   Код оборудования,
  изделия, материала Завод-изготовитель  Единица

измерения Количество
  Масса
единицы
   кг

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ин
в.
 №

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. №

По
дп

. и
 д
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а

Со
гл
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о

   ВВГнг-FRLS ТУ 16.К71-357-2004

Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий

горение, с пониженным дымо-газовыделением:  сеч.5х50 мм.кв.

I.1 шт.ЕКF Щит распределительный с размещением в металлическом боксе, навесной ЩРн-24з IP31 EKF PROxima

с автоматическими выключателями 125А

ВА47-63 3Р

шт.

шт.

шт.

1

2

1

10

ЩДУ

с автоматическими выключателями D50

с автоматическими выключателями D40

с автоматическими выключателями D25

с автоматическими выключателями D16

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

ГИП Чекмарев

ООО "ТЕМПЕР"Разраб. Акимов

16/20-ЭМ.СО                                  ПАО "МТС-БАНК"

Спецификация
оборудования

ВА47-125 3Р

ВА47-63 3Р

ВА47-63 3Р

ВА47-63 3Р

ВА47-63 1Рс автоматическими выключателями С10

1

1

1

2

2

2

1

1

1

шт.

I.2 ящик управления на ток 80-93А Я5111-4074 УХЛ4

I.3 ящик управления на ток 40А Я5111-3674 УХЛ4

I.4 ящик управления на ток 32А Я5111-3574 УХЛ4

I.5 ящик управления на ток 16А Я5111-3274 УХЛ4

I.6 ящик управления на ток 10А Я5111-3074 УХЛ4

автоматический выключатель 160А

автоматический выключатель D100

автоматический выключатель С10 ВА47-63 1Р

шт.

шт.

шт.

1

2

1

ВА99-160 3Р

ВА47-100 3Р

то же,  сеч.5х35 мм.кв.

то же,  сеч.5х10 мм.кв.

то же,  сеч.5х6 мм.кв.

то же,  сеч.5х4 мм.кв.

м   ВВГнг-FRLS ТУ 16.К71-357-2004 150

м   ВВГнг-FRLS ТУ 16.К71-357-2004 200

м   ВВГнг-FRLS ТУ 16.К71-357-2004 70

м   ВВГнг-FRLS ТУ 16.К71-357-2004 130

Или аналог

Или аналог

Или аналог

Или аналог

Или аналог

Или аналог

Или аналог

Или аналог

Или аналог

Или аналог

Или аналог

Или аналог

Или аналог

Или аналог

Или аналог

Или аналог

Или аналог

Или аналог

ЕКF

ЕКF

ЕКF

ЕКF

ЕКF

ЕКF

ЕКF

ЕКF

ЕКF

ЕКF

ЕКF

ЕКF

ЕКF

ЕКF



Наименование и техническая характеристикаПозиция
        Тип, марка,
   обозначение документа,
     опросного листа

   Код оборудования,
  изделия, материала Завод-изготовитель  Единица

измерения Количество
  Масса
единицы
   кг

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ин
в.
 №

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. №

По
дп

. и
 д

ат
а

Лист

2
Формат А3

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Со
гл

ас
ов

ан
о

II.6

II.7

III.1

III. Трубы.

II.8

то же,  сеч.5х1,5 мм.кв.

то же,  сеч.3х4 мм.кв.

то же,  сеч.3х2,5 мм.кв.

м   ВВГнг-FRLS ТУ 16.К71-357-2004 80

м   ВВГнг-FRLS ТУ 16.К71-357-2004 360

м   ВВГнг-FRLS ТУ 16.К71-357-2004 340

16/20-ЭМ.СО

Или аналог

Или аналог

Или аналог

Труба ПВХ жесткая гладкая, диаметр 63мм

III.2 Труба ПВХ жесткая гладкая, диаметр 40мм

III.3 Труба ПВХ жесткая гладкая, диаметр 32мм

III.4 Труба ПВХ жесткая гладкая, диаметр 25мм

III.5 Труба ПВХ го рированная, диаметр 25мм

м 150

м 200

м 200

м 80

м 700
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