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Удостоверяю соответствие рабочей  документации заданию на проектирование, действующим техническим регламентам,
нормам, правилам и стандартам, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий
и сооружений, с соблюдением технических условий.

              Главный инженер проекта                                          Н. Е. Стрельникова

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

с.4.900-10 вып.1
Альбом оборудования,фасонных частей и
арматуры для сетей и сооружений водопровода и
канализации.Трубы и их соединения

901-09-11.84, ал.2, 4 Колодцы водопроводные

Т.с 3.900.1-14 вып.1
Изделия железобетонные для  круглых колодцев
водопровода и канализации

Прилагаемые документы

04-2020- НВ .С
Спецификация оборудования, изделий и
материалов

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 План сети противопожарного водоснабжения. Водомерный узел

3 Профиль В2 (поз.1 - УП3)

4 Профиль В2 (УП3 - УП5)

5 Профиль В2 (УП5 - УП6)

6 Профиль В2 (УП6 - УП7)

7 Профиль В2 (УП7 - Ввод В2, поз.2 - УП2)

Условные обозначения трубопроводов по ГОСТ 21.205-2016

Наименование
Условное

обозначение

Водопровод противопожарный В2

                                                     Общие указания

1. Рабочая документация "Проект наружного пожарного трубопровода на объекте непрофильного
актива ПАО "МТС-Банк" в г. Балаково" выполнена на основании:

· договора подряда №б/н от 06.04.2020г.);
· ТУ на подключение к водопроводу противопожарной воды №б/н от 08.05.2020г..

При разработке технических решений рабочей документации соблюдены требования и рекомендации,
изложенные в:

- СП 31.13330.2012 "Водопровод. Наружные сети и сооружения";
- СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения";
- ПОТ Р М-025-2002 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации

водопроводно-канализационного хозяйства»;
- ГОСТ Р 21.1101-2009 "Система проектной документации для строительства. Основные

требования к проектной и рабочей документации";
- ГОСТ Р ISO 9001-2008 «Система менеджмента качества. Требования».

2. Монтаж, испытание и приемку наружных систем выполнить согласно СНиП 3.05.04-85* «Наружные
сети и сооружения водоснабжения и канализации» и СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж
трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов".
3. Наружное пожаротушение предусмотрено с использованием пожарных машин от проектируемых

пожарных гидрантов ПГ-1 и ПГ-2, расположенных с двух сторон здания "Стройбум". Расчётный расход
холодной воды на наружное пожаротушение - 25 л/с.
4. Проект предусматривает подземную прокладку трубопроводов из труб по ГОСТ 18599-2001.

Укладку подземных трубопроводов произвести на песчаное основание t=100мм. Обратную засыпку труб
произвести естественным грунтом t=300мм.
5. Для футляров предусмотреть трубы по ГОСТ 10704-91.
6. Колодцы покрыть снаружи гидроизоляцией из гидрофобизирующего состава ГСК-2 за 2 раза.

Заделку труб в таких колодцах предусмотреть по типу как для мокрых грунтов.
7. Колодцы на сетях диаметром 1500мм, 2000мм и 2500мм заложены из сборных железобетонных

конструкций по ГОСТ 8020-2016 с люками типа "Т" и "Л".
8. Соединение труб предусматривается сварное.
9. Вводы коммуникаций предусмотреть согласно типовой серии 5.900-2 с помощью сальников

набивных и произвести их закольцовку.
10. Проектом предусматривается ЗИП для устранения аварий на техническом трубопроводе Ду300мм

(см. 04-2020-НВ.С-л.2).
11. Внутреннее пожаротушение разрабатывается отдельным проектом.

Основные показатели сетей водоснабжения и канализации

Наименование сети
Расчетный расход

Примечание
м3/сут м3/ч л/с

Водоснабжение В2 342 114 31,6
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Карта согласования
Наименование
организации

Должность
Ф.И.О.

Заключение
Подпись
и дата

ООО "Бафа"

ООО "Балаковский
молочный
комбинат"

ПАО "Т Плюс"
г. Балаково

ПАО "Ростелеком"

Филиал АО "Газпром
Газораспределение
Саратовская обл. в

г. Балаково"

ФБГЭС
АО Облкомэнерго"

ООО "Ренетком"

Водомерный узел
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27,000

2 ,000

0,000

1,000

2 ,000

24,000

2 ,000
2

,
00

2
,
00

27
,0
1

П

2
,4
00

2
,4
00

27
,2
21

П7

11 ,

В2

114, 1, 1,

0 0

Труба П  100  11-1 0 14,

Труба П  100  11-1 0 14,

Труба П  100  11-1 0 14,  ГОСТ 1 -2001

Песок 100
12

00
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04-2020-НВ

Саратовская обл., г. Балаково, ул. Транспортная, д.17
з . ол. уч. ист док. Подп. ата
азраб. Стрельникова 0 .20 Проект наружного пожарного трубопровода

на об екте непро ильного актива
ПАО МТС-Банк  в г. Балаково

Стадия ист истов
Проверил Стрельникова 0 .20 7

Про иль В2 П7 - Ввод В2,
поз.2 - П2

ООО ОСТН.контр. Грязева 0 .20

ин
ия

 с
ов

е
ен

ия
 с

 л
.

Проектная от етка низа трубы или
низа лотка колод а, 

Проектная от етка
зе ли, 

Натурная от етка
 зе ли, 

Обозначение трубы и тип изоля ии

Основание

клон, 0 00  длина, 

асстояние, 

Но ер колод а, точки, угла поворота

М1 100
по вертикали

М1 00
по горизонтали

2 ,000

2 ,000

27,000

2 ,000

0,000

1,000

2 ,000

24,000

2 ,000

2
,4
00

2
,4
00

27
,2
21

П7

2
,

0
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,
0

27
,2

ПГ-2

42,

2
,

0
2

,
0

27
,

0

П

2
,
70

2
,
70

27
,
70

Ввод В2

2 ,0 11,0

В2

2,1,

0 0

Су .
здание

2,
7

Труба П  100  11-1 0 14,

Труба П  100  11-1 0 14,

Труба П  100  11-1 0 14,  ГОСТ 1 -2001

Песок 100
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,
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2
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4
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2
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2
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2
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1
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,14
1

2
,0

П1

0

2 ,0 0

2
,1

7
2

,1
7

2
,0

0

  П2

0
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,0

В2

2,
0
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2  14 ст.

2
,0
4

2
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2
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00

 4

,0
4

17, ,0

0,220



Спе и ика ия оборудования, изделий и атериалов

Поз. Наи енование и те ническая арактеристика
Тип, арка, обозначение

доку ента, опросного листа

од
оборудования,

изделия,
атериала

Завод изготовитель

Едини-
а

из ере-
ния

оли-
чество

Масса
едини ы,  кг

При ечание

Водопровод противопожарный В2

ле енты сети

1, 2 олоде  водопроводный 2000, Н 2, 0 т.п. 01-0 -11. 4 ал.2 т. 2

, 4 олоде  водопроводный 2 00, Н ,04 т.п. 01-0 -11. 4 ал.2 т. 2

ПГ-1 олоде  водопроводный 1 00, Н 2, 7 т.п. 01-0 -11. 4 ал.2 т. 1

ПГ-2 олоде  водопроводный 1 00, Н 2, 7 т.п. 01-0 -11. 4 ал.2 т. 1

к канализа ионный с кры кой типа Т  Т С2 0 -1- 0 ГОСТ 4- т. 1 120

к канализа ионный с кры кой типа  Т А1 -1- 0 ГОСТ 4- т. 0

Му та за итная для про ода через ж б колоде  1 0 Т  224 -04 -7 0117 0-201 т. 10 1,0

Му та за итная для про ода через ж б колоде  Т  224 -04 -7 0117 0-201 т. 2 2,

Стре янка С1-0 т.п. 02-0 -22. 4 ал.7 т. 1 ,2

Водо ерный узел т. 2

ильтр М  агнитный лан евый М - 0 т. 1 2 ,

Счетчик олодной воды ко бинированный ВС Н - 0 20 т. 1 2 ,1

Затвор дисковый поворотный у1 0 у1  лан евый с О т. 21,7

Пере од НСПС П 100 11 Вода 1 0 1  т. 2 10,

Тройник 1 4,  из стали арки 20 ГОСТ 17 7 -2001 т. 2 4,

Пере од -1 4, - ,  из стали арки 20 ГОСТ 17 7 -2001 т. 2 2,

Труба стальная лектросварная пря о овная 1 4,  сталь Ст Сп ГОСТ 10704- 1 17,1

Труба стальная лектросварная пря о овная ,  сталь Ст Сп ГОСТ 10704- 1 0, 7,

04-2020-НВ.С

Саратовская обл., г. Балаково, ул. Транспортная, д.17
з . ол. уч. ист  док. Подп. ата
азраб.  Стрельникова 0 .20 Проект наружного пожарного трубопровода

на об екте непро ильного актива
ПАО МТС-Банк  в г. Балаково

Стадия ист истов
Проверил  Стрельникова 0 .20 1

Спе и ика ия оборудования, изделий
и атериалов ООО ОСТН.контр.  Грязева 0 .20
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04-2020-НВ.С
Лист

2Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Спе и ика ия оборудования, изделий и атериалов

Поз. Наи енование и те ническая арактеристика
Тип, арка, обозначение

доку ента, опросного листа
од оборудования,

изделия, атериала Завод изготовитель
Едини- а
из ере-

ния

оли-
чество

Масса
едини ы,  кг

При ечание

Трубопроводная ар атура

Гидрант пожарный чугунный Н-17 0 ГОСТ  1-2010 т. 1 72

Гидрант пожарный чугунный Н-2000 ГОСТ  1-2010 т. 1 7 ,

Подставка лан евая дву сторонняя лан евая ПП ГОСТ 2 - т. 2 4 ,

Задвижка чугунная с обрезиненны  клино  у 1 0  1  с О 0ч р т. 2 4

Трубопроводы

Труба П 100 11- 2,2 ГОСТ 1 -2001 2, З П -  

Труба П 100 11- 1 0 14, ГОСТ 1 -2001 111 ,74

Труба стальная лектросварная пря о овная 2 4 сталь Ст Сп ГОСТ 10704- 1 2 0 1, 7 утляр

асонные изделия

Му та соединительная  у 00 у1 т. 2 1 ,4 З П - 2 т.

Тройник неравнопро одной онолитный П 100 11 1 0 Т  224 -001- 004 2 0-2007 т. 2

Отвод сварной односек ионный П 100 0  11 1 0 Т  224 -001- 004 2 0-2007 т. 1 ,1

Втулка под лане  1 0 П 100 т.

лане  стальной 1 0 у1 т.

Материалы

е енто-песчаный р-р М100 10,

лектроды 42 ГОСТ 4 7-7 кг 1,1

Гидро обизиру ий состав ГС -2 Т  222 -04- 21 12 -200 л 17
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